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Zadavatel:
Smilouva:

Ddvod analyzy:
Material:

Misto odbéru:
Rozsah vysetreni:
Vzorkoval:
Metoda odbéru:
Typ vzorku:
Datum odbéru:
Datum pFijmu:
Datum analyz:
Kontaktni osoba:

Protokol o zkousce ¢. 1209/2026

Meéstské vodovody a kanalizace Skutec s.r.o., Palackého ndmésti 133, Skutec, 539 73
Smlouva o dilo €. 05/2013 ze dne 28.3.2013

pravidelna kontrola

pitna voda: vefejny vodovod 3
Skute¢, Osady Lezakul &p. 767, MS - kuchyn, diez

Uplny rozbor pitné vody dle vyhlasky ¢.252/2004 Sh., pfiloha &.5

Provaznik Jakub

VZ 01 - Odbéry vzorkd pitnych vod (Akr.)
b) v kohoutku u spotfebitele

4.2.2026 12:35
4.2.2026 15:15
422026 -22.2.2026

Vlastimil Bubenicek
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Vysledky
Parametr Jednotka Akr. | NM Metoda Vysledek Limit

intestinalni enterokoky KTJ/100ml A ZP 003 0 0 NMH
Escherichia coli KTJ/100ml A ZP 007 0 0 NMH
koliformni bakterie KTJ/100ml A ZP 007 0 0 MH
kultiv. organismy pfi 22 °C KTJ/ml A ZP 004 0 200 wH
kultiv. organismy pfi 36 °C KTJ/ml A - ZP 004 1 40 MH
1,2-dichlorethan ug/l A ZP 073a <0,3 3,0 NMH
amonné ionty mg/I A ZP 101 <0,05 0,50 MH
antimon pg/l A ZP 102a <0,8 10,0  n~wH
arsen pg/l A ZP 102a <1,00 10 NMH
barva mg/l Pt A ZP 022 <5 20 MH
benzen pa/l A 7P 073a <0,3 1,0  NwH
benzo(a)pyren pg/l A ZP 075a <0,002 0,01  n~wH
bisfenol A pa/l EA SOP OV 302 <0,25 2,5 NMH
bor mg/I A ZP 102a <0,02 15 NwH
bromicnany pa/l A ZP 100 <2,5 10 NMH
TOC mg/I A 15% ZP 094 1,83 5,0 MH
draslik mg/I A 8% ZP 101 35 1-10 obH
dusi¢nany mg/I A 7% ZP 100 1,0 50 NMH
dusitany mg/I A ZP 100 <0,02 0,50 n~mH
dusi¢nany+dusitany A ZP 100 dp <0,10 1 NMH
fluoridy mg/I A ZP 100 <0,10 15 NMH
kyselina bromoctové g/l EA CZ SOP D06 03 182.A <1,0

kyselina dibromoctova ug/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,50

kyselina dichloroctova pg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,50

kyselina chloroctova pg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <1,00

kyselina trichloroctova pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,50

halogenoctové kyseliny pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <3,50 60 NMH
hlinik mg/I A ZP 102a <0,005 0,20  wH
hor¢ik mg/I A 14% ZP 101 8,14 20-30 oH
chlor volny mg/I A 16% ZP 055 0,06 0,30 MH
chlore€nany pa/l A 15% ZP 100 65,0 250  NwH
chloridy mg/I A 10% ZP 100 39,3 250 MH
chloritany pa/l A ZP 100 <10,0 250 NmH
chloritany+chlore¢nany pa/l A ZP 100 dp 65,0 250  NwH
chrom celkovy pg/l A ZP 102a <1 25 NMH
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Parametr Jednotka Akr. | NM Metoda Vysledek Limit

chut A ZP 024 prijatelnd prijatelnd  mH
kadmium pa/l A ZP 102a <0,50 50 NMH
konduktivita mS/m A 5% ZP 026 78,5 125 MH
kyanidy celkové mg/I A ZP 056 <0,003 0,050  NwmH
mangan mg/I A 15% ZP 102a 0,016 0,050 wmH
méd pg/l A ZP 102a <10 1000  n~wH
nikl pa/l A ZP 102a <1 20 NMH
olovo pa/l A ZP 102a <1 10 NMH
pach A ZP 024 prijatelny pfijatelny mH
pH A 0,2 ZP 025 7,51 6,5-95 wmH
benzo(b)fluoranthen po/l A ZP 075a <0,002

benzo(g,h,i)perylen ug/l A ZP 075a <0,002

benzo(k)fluoranthen pg/l A ZP 075a <0,002

indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l A ZP 075a <0,002

PAU (suma4) pg/l A ZP 075a dp 0 0,10 n~wmH
rtut’ pa/l A ZP 072 <0,2 1,0 NwmH
selen pg/l A 7P 102a <1 20 NMH
sirany mg/I A 5% ZP 100 133 250 MH
sodik mg/I A 16% ZP 101 7,4 200 wH
teplota °C A 0,2 ZP 021 8,3 8-12 oDH
tetrachlorethen pa/l A ZP 073a <1,0 10 NMH
trichlorethen pa/l A ZP 073a <10 10 NMH
TCE+PCE pg/l A ZP 073a dp 0 10 NMH
chloroform pa/l A ZP 073a <3,0 30 NMH
bromoform pa/l A ZP 073a <1,0

dibromchlormethan po/l A ZP 073a <1,0

bromdichlormethan po/l A ZP 073a <1,0

trihalomethany ug/l A ZP 073a dp 0 50 NMH
vapnik mg/I A 10% ZP 101 160 40-80 oH
vépnik + hoi¢ik mmol/Il A ZP 101 dp 4,33 20-35 oH
zakal ZF(n) A ZP 023 <1,00 5 MH
Zelezo mg/I A 15% ZP 102a 0,03 0,20 MH
acetochlor pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
acetochlor ESA pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 0,10  n~NmH
acetochlor OA g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 010  nwH
alachlor pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
atrazin pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~NmH
atrazin-desethy!l pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
atrazin-desethyl-desisopropyl g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  NmH
atrazin-desisopropyl g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  NmH
bentazon pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 0,10 n~wmH
clopyralid Mg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,030 0,10  nwH
dicamba g/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,030 0,10 nwH
dimethachlor ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,0 n~wmH
dimethenamid g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  nmH
fenuron pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
fluopikolid pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~NmH
hexazinon o/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  NwH
chloridazon pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  nNmH
chlorsulfuron pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  ~NmH
chlortoluron pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,0 n~wmH
isoproturon pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
MCPA pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 0,10 n~mH
MCPP (mecoprop) pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 0,10 n~wmH
metazachlor g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~mH
metolachlor g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  nmH
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metribuzin pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  NwH
propachlor pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
terbuthylazin pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~NwmH
terbuthylazin-desethyl pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~wmH
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~mH
terbuthylazin-hydroxy pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
pesticidy celkem ua/l EA CZSOPD060302  dp 0 0,50 nNmH

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozsifeni k = 2. U vysledki chemickych zkousek pod mezi
stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTJ nebo je vysledek vyjadren jako vice nez (>), se nejistota méreni neuvadi.
Vysvétleni zkratek: NM-nejistota méreni, NM nezahrnuje prispévek vyplyvajici z odbé&ru vzorku, MH-mezni hodnota, NMH-nejvy3si mezni hodnota, DH-doporucena hodnota,
SH-smérna hodnota, KTJ-kolonie tvorici jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouska v rozsahu akreditace, N-zkouska mimo rozsah akreditace, E-zkouska zajisténa externim dodavatelerm,
Parametr oznageny pismenem t/dp (u metody)-provedeno v misté odbéru vzorku/stanoven dopo&tem. PIny nazev pouzité metody, véetné zdrojdl, je k dispozici v priloze osvédgeni

0 akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analyzy, s vyjimkou externich sluzeb, byly provedeny na adrese laboratore. Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétd;

bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely. Vysledky rozboru vzorku se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Laboratof neodpovida za vysledky, které by mohly byt ovlivnény nespravné poskytnutymi informacemi zadavatelem.

Poznamka ke stanoveni: pH: U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 aZ 6,5 povaZuji za spliiujici pozadavky této vyhlasky za predpokladu, Ze voda neplsobi
agresivné v(i&i materialdm rozvodného systému.
bisfenol A: Limit platny od 12.1.2026

halogenoctové kyseliny:Limit platny od 12.1.2026

Vyrok o shodé:

Vzorek ve stanovenych parametrech VYHOVUJE pozadavk(m predpisu:
Vyhl. MZ €.252/2004 Sb., pFiloha &.1
Nejistota méreni nebyla pfi hodnoceni zohlednéna.
Nerelevantni metabolity a parametry se stanovenou smérnou hodnotou

Nejsou soucasti vyse uvedeného hodnoceni. Limit je stanoven jako smérna hodnota, iniciujici hodnoceni a Fizeni zdravotnich rizik.
V pfipadé pfekroCeni smérné hodnoty je nutné tuto skute¢nost ozndmit mistné prisluSnému organu ochrany verejného zdravi.

Parametr Jednotka | Akr. | NM Metoda Vysledek Smérna
hodnota
PFAS (suma 20) po/l EA SOP OV 385 0 0,010
perfluorobutanova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorobutansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorodekanova kyselina pa/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorodekansulfonova kyselina pa/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorododekansulfonové kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroheptanova kyselina po/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroheptansulfonova kyselina po/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorohexanova kyselina ug/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorohexansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroktanova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroktansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorononanova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorononansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoropentanova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoropentansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluorotridekansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroundekanova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perfluoroundekansulfonova kyselina pg/l EA SOP OV 385 <0,0020
perflurododekanova kyselina pa/l EA SOP OV 385 <0,0020
perflurotridekanova kyselina pa/l EA SOP OV 385 <0,0020
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Parametr Jednotka | Akr. | NM Metoda Vysledek Smérna
hodnota
2,6-dichlorobenzamid pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 15
alachlor ESA Mg/l EA 30% | CZSOP D06 03 183.A 0,029 05
alachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,5
atrazin-2-hydroxy po/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 1
dimethachlor CGA pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,020 3
dimethachlor ESA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 3
dimethachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 3
dimethachlor suma nerelev. met. pa/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,020 6
dimethenamid ESA ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,5
dimethenamid OA ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 05
chloridazon-desphenyl po/l EA 35% CZ SOP D06 03 183.A 0,044 3
chloridazon-desphenyl-methyl pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 3
chloridazon-desphenyl+desphenyl-m pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,044 3
metazachlor ESA pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,035 2,5
metazachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 2,5
metolachlor ESA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 0,5
metolachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 0,5
metribuzin-desamino pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,5
metribuzin-desamino diketo pg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,020 0,5
propachlor ESA po/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 05
propachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,5

V Ceské Trebové dne:

22.2.2026

Schvalil:

Vraspirova Hana Bc.
samostatny technik

Konec protokolu




