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Protokol o zkousce €. 2232/2026

Meéstské vodovody a kanalizace Skutec s.r.o., Palackého ndmésti 133, Skutec, 539 73
Smlouva o dilo €. 05/2013 ze dne 28.3.2013

pravidelna kontrola

surova voda - podzemni zdroj (kat. A2)

Skute€, Upravna vody, vrt V3-A

Uplny rozbor surové vody (vyhlaska ¢.428/2001 Sb., pfil.9, tab.1)
Provaznik Jakub

VZ 01 - Odbéry vzorkd pitnych vod (Akr.)

4.3.2026 11:20

4.3.2026 15:24

4.3.2026 - 19.3.2026

Vlastimil Bubenicek

Vysledky

Parametr Jednotka Akr. | NM Metoda Vysledek Limit
Escherichia coli KTJ/100ml A ZP 007 0 5000 wH
intestinalni enterokoky KTJ/100ml A ZP 003 0 1000 wH
termotolerantni koliformni bakterie KTJ/100ml A ZP 002 0 2000  wH
abioseston % A ZP 005 2

pocet organismd jedinci/ml A ZP 006 0 3000  wmH
teplota °C A 0,2 ZP 021 9,5 25 MH
absorbance A 4% ZP 053 0,027

amonné ionty mg/I A ZP 101 <0,05 1 MH
barva mg/l Pt A ZP 022 <5 100 MH
dusi¢nany mg/I A 7% ZP 100 1,0 50 MH
dusitany mg/I A ZP 100 <0,02

dusik celkovy mg/l A ZP 095 <0,5

fluoridy mg/I A ZP 100 <0,10 15 MH
fosfor celkovy mg/I A ZP 102a <0,03

fosfore€nany mg/I A ZP 100 <0,10

chloridy mg/I A 10% ZP 100 38,2 100 MH
konduktivita mS/m A 5% ZP 026 78,6 125 MH
kyanidy celkové mg/I A ZP 056 <0,003 0,05 MH
kyslik rozpustény (mg/l) mg/I A 10% ZP 046 18

kyslik rozpustény (% nasyceni) % nasyceni A ZP 046 15,8

nerozpusténé latky mg/I A 15% ZP 031 2

pach A ZP 024 prijatelny prijatelny wH
pH A 0,2 ZP 025 7,26 5-10  wH
sirany mg/I A 5% ZP 100 134 250 MH
tenzidy aniontové mg/I A ZP 048 <0,05 0,2 MH
TOC mg/I A 15% ZP 094 1,56 7 MH
vapnik + hof¢ik mmol/I A ZP 101 dp 4,27

zékal ZF(n) A 12% ZP 023 3,81

KNK 4,5 mmol/l A 10% ZP 027 4,85

ZNK 8,3 mmol/I A ZP 028 <0,10

arsen pa/l A ZP 102a <1,00 10 MH
bor mg/I A 15% ZP 102a 0,03 1 MH
hor¢ik mg/I A 14% ZP 101 8,04

chrom celkovy pg/l A ZP 102a <1 50 MH
kadmium pa/l A ZP 102a <0,50 5 MH
mangan mg/I A 15% ZP 102a 0,076 1,0 MH
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Parametr Jednotka Akr. | NM Metoda Vysledek Limit

méd pg/l A ZP 102a <10 50 MH
olovo po/l A ZP 102a <1 25 MH
rtut’ pa/l A ZP 072 <0,2 1 MH
uran pa/l A ZP 102a <2,00 16 MH
vapnik mg/I A 10% ZP 101 158

zinek mg/I A ZP 102a <0,005 5 MH
Zelezo mg/I A 15% ZP 102a 0,32 5 MH
C10-C40 mg/I A 7P 074a <0,035 0,1 MH
benzo(a)pyren pa/l A ZP 075a <0,002 0,01 MH
benzo(b)fluoranthen po/l A ZP 075a <0,002

benzo(g,h,i)perylen po/l A ZP 075a <0,002

benzo(k)fluoranthen ug/l A ZP 075a <0,002

indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l A ZP 075a <0,002

PAU (suma4) pg/l A ZP 075a dp 0 01  wn
acetochlor pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
acetochlor ESA pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 0,10  n~NwmH
acetochlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,10 ~NMH
alachlor pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  n~wmH
atrazin pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  ~NmH
atrazin-desethy!l pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~wmH
atrazin-desethyl-desisopropyl pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
atrazin-desisopropyl pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
bentazon pa/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 0,10 n~mH
clopyralid po/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,030 0,10  nwH
dicamba ug/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,030 0,10  nmH
dimethachlor g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  NmH
dimethenamid po/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~NmH
fenuron ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,0 n~NmH
fluopikolid pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
hexazinon ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  nmH
chloridazon pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10 n~wmH
chlorsulfuron pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~NmH
chlortoluron pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
isoproturon pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
MCPA pg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 010  NwmH
MCPP (mecoprop) pg/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,010 0,10 NmH
metazachlor pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  n~NmH
metolachlor pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
metribuzin g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,10  n~mH
propachlor g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 010  nwmH
terbuthylazin pa/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~mH
terbuthylazin-desethyl g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  NmH
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10  nmH
terbuthylazin-hydroxy ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 0,10 n~wmH
pesticidy celkem g/l EA CZ SOP D06 0302 dy 0 0,50  nwH

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozsiveni k = 2. U vysledkd chemickych zkousek pod mezi

stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTJ nebo je vysledek vyjadren jako vice nez (>), se nejistota méfeni neuvadi.
Vysvétleni zkratek: NM-nejistota méfeni, NM nezahrnuje prispévek vyplyvajici z odbéru vzorku, MH-mezni hodnota, NMH-nejvy33i mezni hodnota, DH-doporucené hodnota,

SH-smérna hodnota, KTJ-kolonie tvofici jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouska v rozsahu akreditace, N-zkouska mimo rozsah akreditace, E-zkouska zajiSténa externim dodavatelerm,

Parametr oznaGeny pismenem t/dp (u metody)-provedeno v misté odbéru vzorku/stanoven dopo&tem. PIny nazev pouzité metody, v&etné zdrojd, je k dispozici v pfiloze osvédéeni

o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analyzy, s vyjimkou externich sluzeb, byly provedeny na adrese laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétd;
bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely. Vysledky rozboru vzorku se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat.

Laborator neodpovida za vysledky, které by mohly byt ovlivnény nespravné poskytnutymi informacemi zadavatelem.
Poznamka ke stanoveni: abioseston : dominantni-kousky biofilmu uvolnén.z potrubi
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Vyrok o shodé:

Vzorek ve stanovenych parametrech VYHOVUJE poZzadavk(m predpisu:
Vyhl. MZe €.428/2001 Sb., priloha €.13, ¢ast 1, kategorie A2
Nejistota méreni nebyla pfi hodnoceni zohlednéna.
Nerelevantni metabolity a parametry se stanovenou smérnou hodnotou

Nejsou soucasti vyse uvedeného hodnoceni. Limit je stanoven jako smérna hodnota, iniciujici hodnoceni a Fizeni zdravotnich rizik.
V pripadé prekroceni smérné hodnoty je nutné tuto skute¢nost oznamit mistné pfisluSnému organu ochrany verejného zdravi.

Parametr Jednotka | Akr. | NM Metoda Vysledek Smérna
hodnota
2,6-dichlorobenzamid pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 15
alachlor ESA pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,028 0,5
alachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,5
atrazin-2-hydroxy pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,005 1
dimethachlor CGA pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,017 3
dimethachlor ESA po/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 3
dimethachlor OA ug/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 3
dimethachlor suma nerelev. met. pg/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,017 6
dimethenamid ESA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,5
dimethenamid OA g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 05
chloridazon-desphenyl pa/l EA 35% CZ SOP D06 03 183.A 0,050 3
chloridazon-desphenyl-methyl g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 3
chloridazon-desphenyl+desphenyl-m po/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,050 3
metazachlor ESA ug/l EA 30% CZ SOP D06 03 183.A 0,029 2,5
metazachlor OA g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 2,5
metolachlor ESA g/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 05
metolachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,015 0,5
metribuzin-desamino pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,010 0,5
metribuzin-desamino diketo po/l EA CZ SOP D06 03 182.A <0,020 0,5
propachlor ESA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,5
propachlor OA pg/l EA CZ SOP D06 03 183.A <0,020 0,5

V Ceské TFebové dne: 20.3.2026 Schvalil: Vraspirova Hana Bc.

samostatny technik

Konec protokolu



